/aalucal

CERTIFICADO DE
QUALIDADE/CONFORMIDADE

Ne po CerRTIFICADO:

FL: 01/02

N° DA ORDEM DE PRODUGAO: [

Cliente (Customer):

N© de Série:

N° do TAG:

A

Item:
01 a 06

Quantidade:

PRODUTO (PRODUCT):

TMP 10/11 (Termoresisténcia Com Poco Rosqueado Reto/Conico)

Certificado de Matéria Prima

RAW MATERIAL CERTIFICATE

N° do Lote Matéria Prima Utilizada Componentes Certificado N°
(LOT NUMBER) (USED RAW MATERIAL) (COMPONENTS) (CERTIFICATE NUMBER)

- - Certificado de Calibracao 37991-1 a 37991-53
- - Certificado Padrao RBC R1104.04.11 / 111083-101 / 111080-101
- - Certificado de Conformidade Ex NCC 6788/10 X

RI: 642/11 Liga de Aluminio Cabegote Ex 023.11 / 3666.08

RI: 055/11 Tubo Inox 316 6,0 x 0,70 mm Bainha 4102/2011

RI: 628/11 Unido Inox 316 1/2"x1/2” NPT Unido 4999

RI: 423/11 Tubo Inox 316/316L 21,34x2,77 Niple 81766508-006783

RI: 614/11 Barra Sextavada 1.1/8" Inox 316 Poco Rosqueado 362243

RI: 585/11 Sensor Pt-100 Classe “A” Bulbo 32208550

Rl: 550711 Barra Sextavada 1.1/8” Inox 316 Conexao 129552/2011

RI: 513/11 Barra Sextavada 1” Inox 316 Poco Rosqueado 355497

Os originais dos Certificados acima encontram-se em nosso poder para eventuais consultas.
(The original certificates above are in our possession for eventual requests).

Alutal- Alutal Controles Industriais Ltda.
Rua: Marilda de Oliveira N°50 Jardim Maria do Carmo
Cep: 18081-095 Tel: 15 3416-8008 qualidade@alutal.com.br



® CERTIFICADO DE N° DO CERTIFICADOJ | FL: 02/02
Zaalucal QUALIDADE/CONFORMIDADE | ne ba orDEM DE PRoDUGAOE

Cliente (Customer): N©° de Série: N° do TAG: Item: Quantidade:
N/A 01a06

PRODUTO (PRODUCT):
TMP 10/11 (Termoresisténcia Com Pogo Rosqueado Reto/Conico)

Testes Efetuados Aprovado Nao Aplicavel Inspecoes Efetuadas Aprovado Nao Aplicavel
(MADE TESTS) (APPROVED) (NOT APPLICABLE) (MADE TESTS) (APPROVED) | (NOT APPLICABLE)

Teste de Isolacdo Inspecao de Identificacdao
Teste de Continuidade Inspecao Calibracdo Roscas
Teste de Liquido Penetrante Inspecao de Dimensional
Teste de Funcionamento Inspecao de Acabamento
Teste de Pressao Teste de Hidrostatico

Data de Elaboracao: 28/09/2011
Data de Impressao: 28/09/2011
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Coordenador da Qualidade
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